
2023年2月份菏泽直供区配网公用线路可开放容量
计算方法：线路可开放容量=线路可接入计算容量-累计负荷接入（改切）容量-计划内未执行设备异动容量
（一）线路可接入计算容量：
线路可接入计算容量（kVA）=（线路可承载电流-线路年度夏/冬季最大电流）（A）×10（kV）×1.732/负荷同时系数
1. 计算方法：线路可接入计算容量一经计算，相对固定。每年分别统计线路年度夏/冬季最大电流，并重新计算线路可接入容量；遇有配网线路运行方式调整，对所涉及线路可接入计算容量进行必要调整。
2. 线路可承载电流:为方便计算“可承载电流”均采用线路最大允许电流计算。
3. 负荷同时系数：取0.75。
（二）累计负荷接入（改切）容量：包含统计周期内（每年3月至8月、9月至次年2月）该配网线路上专变容量变更（含用户自行管辖设备范围内专变容量变更）、跨线路改切负荷容量。
（三）计划内未执行设备异动容量：已列入计划但未执行的专变设备异动容量。

序号 出线名称 线路性质
线路电压

等级
变电站 可承载电流（A）

系统最大电流
(A) (取8月份最

大电流)
负荷率(%) 允许接入电流(A)

线路可接入计算容量
（kVA）   计算时间：

2022年9月

累计负荷接入情况(kVA)
（9月至次年2月）

可开放容量(kVA) 备注

1 沪南Ⅰ线 公用-农网

10kV 丹东站

552 0.2 0.04% 551.8 12742.90 12742.90 未接带负荷
2 沪北Ⅰ线 公用-农网 552 87.8 15.91% 464.2 10719.93 10719.93 
3 沪北Ⅱ线 公用-农网 552 0.0 0.00% 552.0 12747.52 12747.52 未接带负荷
4 沪南Ⅱ线 公用-农网 552 31.7 5.73% 520.3 12016.55 12016.55 
5 高路口线 公用-农网

10kV 何楼站

482 198.6 41.20% 283.4 6544.65 6544.65 

6 刘城线 公用-农网 423 256.2 60.57% 166.8 3851.97 3851.97 
措施：加快推进蓝田站配出接带其

负荷
7 万西线 公用-农网 423 301.2 71.21% 121.8 2812.77 2520 292.77 
8 晁寺线 公用-农网 482 220.2 45.68% 261.8 6045.83 6045.83 
9 郑桥线 公用-农网 300 110.4 36.80% 189.6 4378.50 4378.50 
10 金堤线 公用-农网 423 172.8 36.80% 250.2 5777.95 5777.95 
11 丁李线 公用-农网 423 204.0 48.23% 219.0 5057.44 5057.44 
12 罗庄线 公用-农网 423 92.4 21.84% 330.6 7634.66 7634.66 
13 园区线 公用-农网

10kV 侯集站

423 310.6 73.43% 112.4 2595.69 2595.69 
14 化工Ⅰ线 公用-农网 482 215.9 44.79% 266.1 6145.14 6145.14 
15 化工Ⅱ线 公用-农网 482 350.6 72.74% 131.4 3034.46 250 2784.46 
16 马堂线 公用-农网 423 178.9 42.29% 244.1 5637.13 5637.13 
17 张庄线 公用-农网 423 268.7 63.52% 154.3 3563.30 3563.30 
18 刘集线 公用-农网 423 379.5 89.72% 43.5 1004.56 1004.56 必要时将部分负荷调宋楼线供电
19 骆屯线 公用-农网 423 256.0 60.52% 167.0 3856.59 3856.59 

20 李集线 公用-农网

10kV 北郊站

423 155.4 36.74% 267.6 6179.78 6179.78 
建议：加快赵楼站配出工程建设，

开断李集线、北赵线
21 周楼线 公用-农网 423 421.8 99.72% 1.2 27.71 27.71 建议：秦桥站配出切改负荷
22 韩口线 公用-城网 423 100.2 23.69% 322.8 7454.53 7454.53 

23 北赵线 公用-农网 423 344.4 81.42% 78.6 1815.14 1815.14 
建议：加快赵楼站配出工程建设，

开断李集线、北赵线
24 泰山Ⅰ线 公用-农网 423 31.2 7.38% 418.2 9657.63 9657.63 
25 泰山Ⅱ线 公用-农网 423 0.0 0.00% 423.0 9768.48 9768.48 
26 刘寨线 公用-农网 423 334.2 79.01% 88.8 2050.69 2050.69 
27 杜楼线 公用-农网

10kV 南郊站

423 180.9 42.77% 242.1 5590.90 5590.90 
28 仓北Ⅰ线 公用-农网 552 91.6 16.59% 460.4 10632.17 10632.17 
29 平南Ⅱ线 公用-城网 552 98.6 17.86% 453.4 10470.52 10470.52 
30 黄口Ⅱ线 公用-城网 600 224.1 37.35% 375.9 8680.78 8680.78 
31 仓北Ⅱ线 公用-农网 552 229.8 41.63% 322.2 7440.67 7440.67 
32 人南Ⅱ线 公用-城网 552 229.3 41.54% 322.7 7452.22 7452.22 
33 黄口Ⅰ线 公用-城网 600 181.5 30.25% 418.5 9664.01 9664.01 
34 平南Ⅰ线 公用-城网 553 194.8 35.23% 358.2 8272.03 5003.23 
35 人南Ⅰ线 公用-城网 553 203.5 36.80% 349.5 8071.12 8071.12 
36 翰林Ⅰ线 公用-城网 600 153.5 25.58% 446.5 10311.17 1250 9061.17 
37 翰林Ⅱ线 公用-城网 600 160.9 26.82% 439.1 10140.28 1250 8890.28 
38 滨河Ⅰ线 公用-城网 600 192.7 32.12% 407.3 9405.91 9405.91 
39 滨河Ⅱ线 公用-城网 600 190.1 31.68% 409.9 9465.96 9465.96 

40 佃户屯线 公用-农网 423 332.7 78.65% 90.3 2085.33 2085.33 
措施：必要时将部分负荷调国庄线

供电
41 富力Ⅱ线 公用-城网 600 38.9 6.48% 561.1 12957.67 12957.67 

42 开发线 公用-农网

10kV 吴店站

482 289.1 59.98% 192.9 4454.70 4454.70 
措施：必要时将部分负荷调楚庄Ⅱ

线供电
43 朱楼线 公用-农网 482 194.4 40.33% 287.6 6641.64 6641.64 
44 天庙线 公用-农网 423 296.5 70.09% 126.5 2921.31 2921.31 
45 桥口线 公用-农网 423 182.6 43.17% 240.4 5551.64 5551.64 
46 亚皇线 公用-农网 423 238.8 56.45% 184.2 4253.79 500 3753.79 
47 安中Ⅰ线 公用-城网

10kV 国花站

552 148.2 26.85% 403.8 9325.09 9325.09 
48 广福Ⅰ线 公用-城网 553 288.0 52.08% 265.0 6119.73 6119.73 
49 康西Ⅰ线 公用-城网 553 197.4 35.70% 355.6 8211.99 8211.99 
50 八一线 公用-城网 553 124.2 22.46% 428.8 9902.42 9902.42 
51 河西Ⅰ线 公用-城网 552 92.8 16.81% 459.2 10604.46 10604.46 
52 安河Ⅰ线 公用-城网 552 59.0 10.69% 493.0 11385.01 11385.01 
53 阅城国际线 公用-城网 646 135.0 20.90% 511.0 11800.69 11800.69 
54 安泰线 公用-城网 552 100.0 18.12% 452.0 10438.19 10438.19 
55 安西Ⅰ线 公用-城网 552 346.0 62.68% 206.0 4757.23 4757.23 
56 安西Ⅱ线 公用-城网 646 148.8 23.03% 497.2 11482.01 11482.01 
57 安中Ⅱ线 公用-城网 552 257.0 46.56% 295.0 6812.53 6812.53 
58 名苑Ⅰ线 公用-城网 600 81.6 13.60% 518.4 11971.58 11971.58 新投运线路
59 名苑Ⅱ线 公用-城网 600 109.6 18.27% 490.4 11324.97 11324.97 新投运线路
60 长安Ⅰ线 公用-城网 600 35.0 5.83% 565.0 13047.73 13047.73 
61 长安Ⅱ线 公用-城网 600 109.6 18.27% 490.4 11324.97 11324.97 
62 安河Ⅱ线 公用-城网 552 40.8 7.39% 511.2 11805.31 11805.31 
63 荷苑Ⅰ线 公用-城网 600 139.8 23.30% 460.2 10627.55 10627.55 
64 荷苑Ⅱ线 公用-城网 646 144.0 22.29% 502.0 11592.85 11592.85 
65 安州Ⅰ线 公用-城网 600 137.0 22.83% 463.0 10692.21 10692.21 
66 安州Ⅱ线 公用-城网 646 75.2 11.64% 570.8 13181.67 13181.67 
67 安康线 公用-城网 646 37.6 5.82% 608.4 14049.98 14049.98 
68 皇镇Ⅰ线 公用-农网

10kV 安兴站

423 263.4 62.27% 159.6 3685.70 3685.70 
69 都东Ⅱ线 公用-农网 423 189.0 44.68% 234.0 5403.84 5403.84 
70 安北线 公用-农网 423 242.4 57.30% 180.6 4170.66 4170.66 
71 胡集线 公用-农网 380 48.0 12.63% 332.0 7666.99 7666.99 
72 安南线 公用-农网 423 356.4 84.26% 66.6 1538.02 1538.02 必要时部分负荷调纬一线供电
73 安东线 公用-农网 553 172.20 31.14% 380.8 8793.94 8793.94 

74 皇镇Ⅱ线 公用-农网 423 391.8 92.62% 31.2 720.51 400 320.51 
措施：必要时将部分负荷调定胡Ⅰ

线供电
75 华东线 公用-城网

10kV 市中站

552 105.8 19.17% 446.2 10304.25 10304.25 
76 中北Ⅰ线 公用-城网 600 71.4 11.90% 528.6 12207.14 12207.14 
77 中北Ⅱ线 公用-城网 600 12.6 2.10% 587.4 13565.02 13565.02 
78 丹南线 公用-城网 552 156.8 28.40% 395.2 9126.67 9126.67 
79 青南Ⅰ线 公用-城网 552 207.7 37.63% 344.3 7951.03 7951.03 
80 东方Ⅰ线 公用-城网 465 372.9 80.19% 92.1 2126.90 2126.90 必要时部分负荷调安中Ⅰ线供电
81 丹黄线 公用-城网 552 259.1 46.94% 292.9 6764.04 6764.04 
82 市府Ⅰ线 公用-城网 481 107.0 22.25% 374.0 8636.68 8636.68 
83 丹北线 公用-城网 552 339.7 61.54% 212.3 4903.18 4903.18 
84 曹中Ⅰ线 公用-城网 552 302.4 54.78% 249.6 5764.83 5764.83 
85 天香Ⅰ线 公用-城网 501 200.4 40.00% 300.6 6941.86 6941.86 
86 北联Ⅰ线 公用-城网 501 309.2 61.72% 191.8 4428.65 4428.65 

87 太原南线 公用-城网 501 185.6 37.05% 315.4 7283.64 7283.64 

88 天香Ⅱ线 公用-城网 501 358.5 71.55% 142.5 3291.72 3291.72 
措施：加快推进育才站配出接带华
西Ⅱ线负荷（当前非正常方式）

89 太原北线 公用-城网 465 386.1 83.03% 78.9 1822.06 1822.06 必要时部分负荷调长西Ⅳ线供电
90 北联Ⅱ线 公用-城网 552 232.7 42.16% 319.3 7373.70 7373.70 
91 青南Ⅱ线 公用-城网 553 304.1 55.00% 248.9 5747.28 5747.28 
92 太中线 公用-城网 381 80.3 21.08% 300.7 6944.17 6944.17 
93 丹双线 公用-城网 553 288.9 52.24% 264.1 6098.95 6098.95 
94 沪西Ⅰ线 公用-农网

10kV 开发站

423 39.6 9.36% 383.4 8853.98 8853.98 
95 淮海Ⅰ线 公用-农网 423 158.4 37.45% 264.6 6110.50 6110.50 

96 洪泽Ⅰ线 公用-农网 482 330.0 68.46% 152.0 3510.19 3510.19 
措施：加快推进部分负荷切改至洪

泽Ⅱ线供电
97 海河Ⅰ线 公用-农网 552 453.6 82.17% 98.4 2272.38 2272.38 建议：部分负荷切改至福州线供电
98 洪泽Ⅱ线 公用-农网 482 163.2 33.86% 318.8 7362.15 250 7112.15 冷备用线路
99 沪西Ⅱ线 公用-农网 423 32.4 7.66% 390.6 9020.26 9020.26 
100 海河Ⅱ线 公用-农网 552 348.0 63.04% 204.0 4711.04 4711.04 
101 福州线 公用-农网 600 273.6 45.60% 326.4 7537.66 7537.66 



102 卢海线 公用-农网

10kV 李村站

400 176.0 43.99% 224.0 5173.83 5173.83 
103 河口线 公用-农网 320 266.0 83.12% 54.0 1247.22 1247.22 必要时将部分负荷调马厂线供电
104 沿黄西线 公用-农网 400 221.5 55.38% 178.5 4122.16 4122.16 
105 沿黄东线 公用-农网 423 270.3 63.90% 152.7 3526.35 200 3326.35 措施：加快实施李村站配出工程
106 马厂线 公用-农网 400 184.0 46.00% 216.0 4988.16 4988.16 
107 新兴Ⅰ线 公用-农网

10kV 沙土站

553 291.4 52.69% 261.6 6041.22 6041.22 
108 新兴Ⅱ线 公用-农网 553 176.2 31.86% 376.8 8701.57 8701.57 
109 道南线 公用-农网 403 361.5 89.70% 41.5 958.37 958.37 措施：沙土站配出切改负荷
110 沙工线 公用-农网 275 251.3 91.38% 23.7 547.31 800 0.00 措施：沙土站配出切改负荷
111 芦村线 公用-农网 365 196.1 53.73% 168.9 3900.46 3900.46 
112 付庄线 公用-农网 403 390.9 97.00% 12.1 279.43 279.43 措施：沙土站配出切改负荷
113 酿造Ⅱ线 公用-农网 365 298.1 81.67% 66.9 1544.94 1544.94 措施：沙土站配出切改负荷
114 赵庄线 公用-农网 423 274.5 64.89% 148.5 3429.36 3429.36 
115 穆庄线 公用-农网 423 65.7 15.53% 357.3 8251.25 8251.25 建议：尚庄站配出接带部分负荷
116 兰西线 公用-农网

10kV 牡丹站

423 247.0 58.39% 176.0 4064.43 4064.43 
117 兰州线 公用-农网 552 93.6 16.96% 458.4 10585.98 10585.98 
118 兰北Ⅱ线 公用-农网 552 311.5 56.43% 240.5 5553.95 5553.95 
119 八西Ⅰ线 公用-城网 552 280.1 50.74% 271.9 6279.08 6279.08 
120 昆南Ⅰ线 公用-城网 552 138.6 25.11% 413.4 9546.78 9546.78 
121 银川南线 公用-城网 552 194.7 35.27% 357.3 8251.25 8251.25 
122 兰北Ⅰ线 公用-农网 552 53.7 9.73% 498.3 11507.41 11507.41 
123 昆南Ⅱ线 公用-城网 552 313.8 56.85% 238.2 5500.83 5500.83 
124 昆北Ⅱ线 公用-农网 552 158.6 28.73% 393.4 9084.92 9084.92 
125 昆北Ⅰ线 公用-城网 552 228.6 41.41% 323.4 7468.38 7468.38 
126 重北Ⅰ线 公用-城网 465 234.5 50.43% 230.5 5323.01 5323.01 
127 川南线 公用-城网 600 65.1 10.85% 534.9 12352.62 12352.62 
128 八西Ⅱ线 公用-城网 552 93.4 16.92% 458.6 10590.60 10590.60 
129 贵阳Ⅰ线 公用-城网 300 5.8 1.93% 294.2 6794.06 6794.06 新配出线路，未接带负荷
130 贵阳Ⅱ线 公用-城网 600 7.4 1.23% 592.6 13685.11 13685.11 新配出线路，未接带负荷
131 吴庄Ⅰ线 公用-农网

10kV 皇镇站

552 203.8 36.92% 348.2 8041.10 8041.10 
132 吴庄Ⅱ线 公用-农网 552 370.7 67.16% 181.3 4186.82 315 3871.82 
133 定胡Ⅰ线 公用-农网 552 351.4 63.66% 200.6 4632.52 4632.52 
134 定胡Ⅱ线 公用-农网 552 170.2 30.83% 381.8 8817.03 8817.03 
135 淮东Ⅰ线 公用-农网 552 306.1 55.45% 245.9 5678.65 5678.65 
136 淮东Ⅱ线 公用-农网 552 225.0 40.76% 327.0 7551.52 7551.52 
137 花江线 公用-农网

10kV 花城站

552 272.9 49.44% 279.1 6444.91 6444.91 
138 张什店线 公用-农网 552 363.7 65.89% 188.3 4348.47 4348.47 
139 济北Ⅰ线 公用-城网 552 172.0 31.16% 380.0 8775.47 1000 7775.47 
140 阳东Ⅰ线 公用-农网 552 189.2 34.28% 362.8 8377.92 8377.92 
141 阳东Ⅲ线 公用-城网 552 33.0 5.98% 519.0 11985.44 11985.44 
142 广南Ⅱ线 公用-城网 552 250.4 45.36% 301.6 6964.95 6964.95 
143 广南Ⅰ线 公用-城网 552 160.7 29.11% 391.3 9036.42 9036.42 
144 广北Ⅰ线 公用-城网 552 173.4 31.41% 378.6 8743.41 8743.41 
145 郑北Ⅰ线 公用-城网 552 238.7 43.24% 313.3 7235.14 7235.14 
146 郑北Ⅱ线 公用-农网 465 344.7 74.13% 120.3 2778.13 2778.13 
147 广北Ⅱ线 公用-城网 552 222.2 40.25% 329.8 7616.18 7616.18 
148 阳东Ⅱ线 公用-农网 552 271.2 49.13% 280.8 6484.61 630 5854.61 
149 领秀城线 公用-城网 552 178.7 32.37% 373.3 8620.74 8620.74 
150 三希堂线 公用-城网 552 133.6 24.20% 418.4 9662.25 9662.25 
151 巢湖Ⅰ线 公用-城网 552 157.9 28.61% 394.1 9101.08 9101.08 
152 阳东Ⅳ线 公用-城网 552 82.3 14.91% 469.7 10846.94 10846.94 
153 陶鹏线 公用-城网 552 169.9 30.77% 382.1 8824.63 8824.63 
154 交通家园线 公用-城网 552 129.1 23.39% 422.9 9766.17 9766.17 
155 济南Ⅱ线 公用-农网 552 295.8 53.59% 256.2 5916.51 5916.51 
156 黄河东线 公用-城网

10kV 菏泽站

552 162.6 29.46% 389.4 8992.54 600 8392.54 
157 民北Ⅰ线 公用-城网 552 276.6 50.11% 275.4 6359.90 6359.90 
158 黄中Ⅳ线 公用-城网 552 379.7 68.79% 172.3 3978.98 3978.98 
159 光源线 公用-城网 552 162.5 29.44% 389.5 8994.48 8994.48 
160 双河线 公用-城网 552 223.6 40.50% 328.4 7584.77 7584.77 
161 人北Ⅰ线 公用-城网 552 344.0 62.33% 208.0 4802.49 4802.49 
162 南联北线 公用-城网 552 312.5 56.61% 239.5 5530.85 5530.85 
163 人北Ⅱ线 公用-城网 552 252.2 45.69% 299.8 6923.57 6923.57 
164 民香线 公用-城网 552 237.5 43.03% 314.5 7262.85 7262.85 
165 水岸Ⅰ线 公用-城网 428 172.3 40.26% 255.7 5904.97 5904.97 
166 陈官庄线 公用-城网 552 94.8 17.17% 457.2 10558.27 10558.27 
167 庭苑线 公用-城网 400 254.7 63.68% 145.3 3355.46 3355.46 
168 民北Ⅱ线 公用-城网 552 95.1 17.23% 456.9 10551.34 10551.34 
169 黄中Ⅲ线 公用-城网 552 194.6 35.25% 357.4 8253.56 8253.56 
170 华西Ⅰ线 公用-城网

10kV 西郊站

600 291.5 48.59% 308.5 7123.92 7123.92 
171 中和Ⅰ线 公用-城网 553 183.1 33.11% 369.9 8542.59 8542.59 
172 华西Ⅱ线 公用-城网 600 414.4 69.07% 185.6 4286.12 4286.12 
173 西环Ⅰ线 公用-城网 600 90.1 15.02% 509.9 11775.29 11775.29 
174 西环Ⅱ线 公用-城网 600 230.3 38.38% 369.7 8537.61 8537.61 
175 时奥Ⅰ线 公用-城网 552 282.1 51.11% 269.9 6232.89 6232.89 
176 三利线 公用-城网 600 274.0 45.67% 326.0 7528.43 125 7403.43 
177 堤口线 公用-城网 423 252.0 59.57% 171.0 3948.96 3948.96 
178 中意Ⅰ线 公用-城网 553 263.8 47.70% 289.2 6678.68 6678.68 
179 江昆线 公用-城网 552 281.9 51.07% 270.1 6237.51 6237.51 
180 中和Ⅱ线 公用-城网 400 201.0 50.25% 199.0 4595.57 4595.57 
181 中意Ⅱ线 公用-城网 553 180.5 32.64% 372.5 8602.27 1600 7002.27 
182 华庭线 公用-城网 600 313.2 52.20% 286.8 6623.17 6623.17 
183 时奥Ⅱ线 公用-城网 552 157.2 28.48% 394.8 9117.25 9117.25 
184 潘庄线 公用-农网

10kV 贾坊站

400 330.5 82.63% 69.5 1604.99 1604.99 必要时部分负荷调华潘线供电
185 田寺线 公用-农网 400 164.9 41.22% 235.1 5430.15 5430.15 
186 黄庄线 公用-农网 400 261.3 65.33% 138.7 3203.05 3203.05 
187 吕陵线 公用-农网 400 355.8 88.95% 44.2 1020.73 1020.73 必要时将部分负荷调解南线供电
188 郭海线 公用-农网 400 149.3 37.33% 250.7 5789.50 50 5739.50 
189 郭西堂线 公用-农网 400 106.7 26.68% 293.3 6773.27 6773.27 
190 都东Ⅰ线 公用-农网

10kV 都司站

423 55.9 13.22% 367.1 8477.56 8477.56 
191 胡府线 公用-农网 423 0.0 0.00% 423.0 9768.48 9768.48 热备用线路
192 马垓线 公用-农网 423 310.7 73.45% 112.3 2593.38 2593.38 
193 纬一线 公用-农网 553 330.9 59.84% 222.1 5129.03 5129.03 
194 都西线 公用-农网 423 264.1 62.43% 158.9 3669.53 3669.53 必要时将部分负荷调刘集线供电
195 都北线 公用-农网 553 191.6 34.65% 361.4 8345.93 8345.93 
196 江济线 公用-城网

10kV 长江站

552 179.5 32.52% 372.5 8602.27 8602.27 
197 京南Ⅰ线 公用-城网 552 211.6 38.32% 340.4 7862.08 7862.08 
198 京南Ⅱ线 公用-农网 552 309.1 56.00% 242.9 5609.37 5609.37 
199 孵化器Ⅰ线 公用-城网 481 147.8 30.73% 333.2 7694.70 7694.70 
200 江沙线 公用-农网 552 199.2 36.09% 352.8 8147.33 8147.33 
201 北环Ⅰ线 公用-城网

10kV 青北站

552 64.9 11.76% 487.1 11248.76 11248.76 
202 青北Ⅰ线 公用-城网 552 336.3 60.92% 215.7 4981.23 4981.23 
203 青丹线 公用-城网 552 167.8 30.40% 384.2 8872.46 8872.46 
204 师专线 公用-城网 423 211.0 49.89% 212.0 4894.85 4894.85 
205 黄中Ⅰ线 公用-城网 552 120.5 21.82% 431.5 9965.47 9965.47 
206 解放北线 公用-城网 423 239.5 56.63% 183.5 4236.91 4236.91 
207 北环Ⅱ线 公用-城网 552 406.4 73.62% 145.6 3362.39 3362.39 
208 青北Ⅱ线 公用-城网 552 314.6 56.99% 237.4 5482.36 5482.36 
209 黄中Ⅱ线 公用-城网 552 274.0 49.64% 278.0 6419.93 6419.93 
210 刘庄线 公用-城网 423 196.2 46.38% 226.8 5237.57 5237.57 
211 青河Ⅰ线 公用-城网 600 300.9 50.15% 299.1 6907.22 6907.22 
212 青河Ⅱ线 公用-城网 600 100.5 16.75% 499.5 11535.12 11535.12 
213 青河Ⅲ线 公用-城网 600 74.7 12.45% 525.3 12130.93 12130.93 
214 白虎线 公用-农网

10kV 高庄站

423 230.4 54.47% 192.6 4447.78 200 4247.78 
215 李庄线 公用-农网 423 389.4 92.06% 33.6 775.94 775.94 必要时将部分负荷调沿黄西线供电
216 纸厂线 公用-农网 423 219.6 51.91% 203.4 4697.18 4697.18 
217 贾楼线 公用-农网 482 150.0 31.12% 332.0 7666.99 7666.99 
218 黄河线 公用-农网 423 108.6 25.67% 314.4 7260.54 7260.54 
219 西圈线 公用-农网 423 216.0 51.06% 207.0 4780.32 4780.32 
220 河东Ⅰ线 公用-城网

10kV 黄河站

552 256.2 46.41% 295.8 6831.01 6831.01 
221 河东Ⅱ线 公用-城网 552 256.7 46.50% 295.3 6819.46 6819.46 

222 上海Ⅰ线 公用-农网 552 468.6 84.89% 83.4 1925.98 1925.98 
措施：开发站配出线路切改海河Ⅰ

线负荷后调整方式
223 上海Ⅱ线 公用-农网 552 467.0 84.60% 85.0 1963.27 1963.27 
224 三里河Ⅰ线 公用-农网 552 396.8 71.88% 155.2 3584.09 3584.09 
225 三里河Ⅱ线 公用-农网 552 352.5 63.86% 199.5 4607.12 4607.12 



226 曹海线 公用-农网

10kV 黄河站

552 237.0 42.93% 315.0 7274.40 7274.40 
227 和福祥线 公用-农网 423 203.1 48.01% 219.9 5078.22 5078.22 
228 长丹Ⅰ线 公用-城网

10kV 长城站

552 243.1 44.04% 308.9 7133.53 7133.53 
229 长西Ⅰ线 公用-城网 552 88.0 15.94% 464.0 10715.31 1260 9455.31 
230 长广Ⅰ线 公用-城网 552 170.0 30.80% 382.0 8821.65 8821.65 
231 长民Ⅰ线 公用-城网 552 325.1 58.89% 226.9 5239.88 5239.88 
232 长丹Ⅱ线 公用-城网 552 276.6 50.11% 275.4 6359.90 6359.90 
233 长西Ⅱ线 公用-城网 552 191.5 34.69% 360.5 8325.15 8325.15 
234 长民Ⅱ线 公用-城网 552 150.6 27.28% 401.4 9269.66 9269.66 
235 长广Ⅱ线 公用-城网 552 142.4 25.80% 409.6 9458.14 9458.14 
236 长广Ⅲ线 公用-城网 600 472.8 78.80% 127.2 2937.47 2937.47 
237 长广Ⅳ线 公用-城网 600 157.9 26.32% 442.1 10209.56 10209.56 新配出线路，未接带负荷
238 长原Ⅰ线 公用-城网 600 104.5 17.42% 495.5 11442.75 11442.75 
239 长原Ⅱ线 公用-城网 600 122.0 20.33% 495.5 11442.75 11442.75 
240 桂北Ⅰ线 公用-城网 600 253.3 42.22% 346.7 8006.46 8006.46 
241 桂北Ⅱ线 公用-城网 600 213.7 35.62% 386.3 8920.95 8920.95 
242 公馆线 公用-城网 600 76.0 12.67% 524.0 12100.91 12100.91 
243 长奥线 公用-城网 552 156.8 28.41% 395.2 9126.49 9126.49 

244 鲁商Ⅲ线 公用-城网 482 455.6 94.52% 26.4 609.66 609.66 
建议：将华美达部分负荷切改至其

专线运行
245 御河线 公用-城网 600 115.0 19.17% 485.0 11200.27 11200.27 
246 长泰线 公用-城网 600 213.0 35.50% 387.0 8937.12 8937.12 新配出线路，未接带负荷
247 长璟Ⅰ线 公用-城网 600 0.0 0.00% 600.0 13856.00 13856.00 新配出线路，未接带负荷
248 长璟Ⅱ线 公用-城网 600 0.0 0.00% 600.0 13856.00 13856.00 新配出线路，未接带负荷
249 罡西线 公用-农网

10kV 黄罡站

423 108.4 25.63% 314.6 7265.16 7265.16 
250 杜庙线 公用-农网 365 207.0 56.71% 158.0 3648.75 3648.75 
251 宋楼线 公用-农网 275 43.5 15.82% 231.5 5346.11 5346.11 
252 丁庙线 公用-农网 482 150.6 31.24% 331.4 7653.13 7653.13 
253 平安店线 公用-农网 482 311.1 64.54% 170.9 3946.65 3946.65 
254 沙罡线 公用-农网 482 289.8 60.12% 192.2 4438.54 4438.54 
255 邓庙线 公用-农网 423 247.2 58.44% 175.8 4059.81 4059.81 
256 安陵线 公用-农网

10kV 黄集站

552 326.9 59.22% 225.1 5198.31 5198.31 

257 后楼线 公用-农网 423 393.4 93.01% 29.6 682.64 682.64 
措施：必要时部分负荷调刘三门线

供电

258 加堤线 公用-农网 423 296.4 70.07% 126.6 2923.62 2923.62 
措施：必要时部分负荷调孙赵寨线

供电
259 沙里线 公用-农网 400 310.6 77.65% 89.4 2064.54 2064.54 
260 杨庄线 公用-农网 482 345.8 71.74% 136.2 3145.31 200 2945.31 
261 道西线 公用-农网 552 167.0 30.25% 385.0 8890.93 8890.93 
262 刘三门线 公用-农网 482 214.1 44.42% 267.9 6186.70 6186.70 

263 田海线 公用-农网 423 392.4 92.77% 30.6 706.66 706.66 
措施：加快推进蓝田站配出接带其

负荷
264 孙赵寨线 公用-农网 482 172.0 35.68% 310.0 7158.93 7158.93 
265 张集线 公用-农网

10kV 岳程庄站

400 临时退运 - - - - 措施：必要时部分负荷调北赵线供
电266 北洼线 公用-农网 423 423.0 100.00% 0.0 0.00 0.00 建议：侯集站配出切改负荷

267 闫庄线 公用-农网 400 107.4 26.85% 292.6 6757.11 6757.11 
268 桑海线 公用-农网 365 184.9 50.65% 180.1 4159.57 4159.57 
269 孔楼线 公用-农网 275 临时退运 - - - -
270 庞王庄线 公用-农网 400 294.0 73.50% 106.0 2447.89 2447.89 
271 石堂线 公用-农网 400 231.4 57.85% 168.6 3893.54 200 3693.54 
272 孙化屯线 公用-农网

10kV 王浩屯站

423 297.2 70.26% 125.8 2905.14 2905.14 
273 乡直线 公用-农网 423 232.9 55.06% 190.1 4390.04 4390.04 

274 龙凤线 公用-农网 423 375.1 88.68% 47.9 1106.17 400 706.17 
建议：蓝田站新配出线路改接部分

负荷
275 屯东线 公用-农网 423 145.6 34.42% 277.4 6406.09 6406.09 
276 屯黄Ⅰ线 公用-农网 553 412.0 74.50% 141.0 3256.16 3256.16 
277 屯黄Ⅱ线 公用-农网 553 327.5 59.22% 225.5 5207.55 5207.55 
278 刁屯线 公用-农网 423 218.8 51.73% 204.2 4715.66 4715.66 
279 赵桥线 公用-农网 423 99.9 23.62% 323.1 7461.46 7461.46 
280 纸坊线 公用-农网

10kV 解元集站

400 311.2 77.79% 88.8 2051.45 1000 1051.45 措施：加快推进华西配出切改其负
荷281 解东线 公用-农网 400 151.8 37.95% 248.2 5731.77 5731.77 

282 解园线 公用-农网 400 233.1 58.28% 166.9 3854.28 3854.28 
283 解北线 公用-农网 423 160.0 37.83% 263.0 6073.55 6073.55 
284 解南线 公用-农网 423 239.0 56.50% 184.0 4249.17 4249.17 
285 二郎庙线 公用-农网 370 189.0 51.08% 181.0 4179.89 500 3679.89 
286 张堂线 公用-农网

10kV 马岭岗站

423 295.9 69.96% 127.1 2934.70 2934.70 
287 刁南线 公用-农网 423 130.0 30.73% 293.0 6766.35 6766.35 
288 黄庙线 公用-农网 482 159.2 33.03% 322.8 7454.53 7454.53 
289 孟庄线 公用-农网 423 210.0 49.65% 213.0 4918.88 250 4668.88 
290 史口Ⅰ线 公用-农网

10kV 小留站

400 0.1 0.04% 399.9 9234.03 9234.03 未接带负荷
291 邓庄线 公用-农网 400 266.1 66.53% 133.9 3092.20 3092.20 
292 镇直线 公用-农网 423 385.4 91.11% 37.6 868.31 868.31 必要时将部分负荷调亚皇线供电
293 王楼线 公用-农网 400 368.8 92.20% 31.2 720.51 720.51 必要时将部分负荷调天庙线供电
294 马村线 公用-农网 365 255.2 69.92% 109.8 2535.65 1250 1285.65 必要时将部分负荷调史口Ⅱ线供电
295 史口Ⅱ线 公用-农网 400 141.3 35.33% 258.7 5974.25 5974.25 
296 黄屯线 公用-农网

10kV 胡集站

423 388.6 91.87% 34.4 794.41 794.41 措施：10kV胡东Ⅱ线切改部分负荷
297 毛庄线 公用-农网 423 144.4 34.14% 278.6 6433.80 6433.80 
298 尹集线 公用-农网 423 236.4 55.89% 186.6 4309.22 4309.22 措施：10kV胡东Ⅰ线切改部分负荷
299 安桥线 公用-农网 423 325.6 76.97% 97.4 2249.29 250 1999.29 
300 胡东Ⅰ线 公用-农网 553 197.8 35.77% 355.2 8202.75 8202.75 
301 胡东Ⅱ线 公用-农网 553 41.1 7.43% 511.9 11821.48 11821.48 
302 郝庄Ⅰ线 公用-农网

10kV 秦桥站

553 158.6 28.68% 394.4 9108.21 9108.21 
303 郝庄Ⅱ线 公用-农网 553 383.8 69.40% 169.2 3907.39 630 3277.39 
304 杜东线 公用-农网 553 333.2 60.25% 219.8 5075.91 5075.91 
305 薛庄线 公用-农网 553 384.2 69.48% 168.8 3898.15 3898.15 必要时将部分负荷调周楼线供电
306 学明线 公用-农网 553 102.7 18.57% 450.3 10399.20 250 10149.20 
307 楚庄Ⅰ线 公用-农网 553 19.0 3.44% 534.0 12331.84 12331.84 新配出线路，未接带负荷
308 楚庄Ⅱ线 公用-农网 553 3.7 0.67% 549.3 12685.17 12685.17 新配出线路，未接带负荷
309 秦州线 公用-城网 600 255.8 42.63% 344.2 7948.73 7948.73 
310 学兰Ⅱ线 公用-农网 553 252.8 45.72% 300.2 6931.73 250 6681.73 
311 永昌线 公用-城网

10kV 华英站

552 216.6 39.24% 335.4 7745.50 7745.50 
312 永昌Ⅰ线 公用-城网 600 132.6 22.10% 467.4 10793.82 10793.82 
313 桂丹Ⅰ线 公用-城网 552 48.8 8.85% 503.2 11619.64 11619.64 
314 桂丹Ⅱ线 公用-城网 552 256.7 46.50% 295.3 6819.46 6819.46 
315 英振线 公用-城网 600 60.7 10.12% 539.3 12453.77 12453.77 新配出线路，未接带负荷
316 面粉线 公用-城网 553 235.8 42.64% 317.2 7325.21 7325.21 
317 长阳线 公用-城网 600 29.8 4.96% 570.2 13168.74 13168.74 新配出线路，未接带负荷
318 英檀线 公用-城网 600 58.9 9.82% 541.1 12495.34 12495.34 
319 桂华Ⅰ线 公用-城网 600 329.6 54.93% 270.4 6244.44 6244.44 
320 桂华Ⅱ线 公用-城网 600 16.9 2.82% 583.1 13465.26 13465.26 
321 华阳Ⅰ线 公用-城网 600 105.8 17.63% 494.2 11412.73 11412.73 
322 华阳Ⅱ线 公用-城网 600 49.9 8.32% 550.1 12703.64 12703.64 
323 万达Ⅰ线 公用-城网

10kV 天香站

600 221.0 36.83% 379.0 8752.37 8752.37 
324 万达Ⅱ线 公用-城网 600 124.0 20.67% 476.0 10992.43 10992.43 
325 万达Ⅲ线 公用-城网 600 53.4 8.90% 546.6 12622.82 12622.82 
326 和平Ⅰ线 公用-城网 600 240.0 40.00% 360.0 8313.60 8313.60 
327 和平Ⅱ线 公用-城网 600 246.6 41.10% 353.4 8161.18 800 7361.18 
328 中山Ⅰ线 公用-城网 552 188.0 34.06% 364.0 8405.97 8405.97 
329 中桂Ⅰ线 公用-城网 600 383.4 63.90% 216.6 5002.02 5002.02 
330 中桂Ⅱ线 公用-城网 600 213.1 35.51% 386.9 8935.95 8935.95 
331 民南Ⅰ线 公用-城网 553 95.1 17.20% 457.9 10574.44 10574.44 
332 民南Ⅱ线 公用-城网 553 289.5 52.35% 263.5 6085.09 6085.09 
333 民中Ⅰ线 公用-城网 553 205.5 37.16% 347.5 8024.93 8024.93 
334 民中Ⅱ线 公用-城网 553 104.8 18.95% 448.2 10350.43 10350.43 
335 长江Ⅰ线 公用-城网 600 358.5 59.75% 241.5 5577.24 5577.24 
336 长江Ⅲ线 公用-城网 600 376.6 62.77% 223.4 5159.05 5159.05 
337 长江Ⅱ线 公用-城网 600 320.0 53.33% 280.0 6466.13 6466.13 
338 中山Ⅱ线 公用-城网 600 73.8 12.30% 526.2 12151.71 12151.71 
339 中山Ⅲ线 公用-城网 600 258.1 43.02% 341.9 7895.66 7895.66 
340 中山Ⅳ线 公用-城网 646 167.6 25.94% 478.4 11047.85 11047.85 
341 长江Ⅳ线 公用-城网 600 314.3 52.38% 285.7 6597.77 6597.77 
342 嘉城线 公用-城网 600 294.7 49.12% 305.3 7050.39 7050.39 
343 华太Ⅰ线 公用-城网 600 342.5 57.08% 257.5 5946.80 5946.80 
344 新洲线 公用-城网 600 80.2 13.37% 519.8 12003.91 12003.91 
345 名泰线 公用-城网 600 135.2 22.53% 464.8 10733.78 10733.78 



346 华太Ⅱ线 公用-城网

10kV 天香站

600 414.4 69.07% 185.6 4286.12 2630 1656.12 
347 朱庄线 公用-城网

10kV 高新站

553 121.0 21.88% 432.0 9975.79 9975.79 
348 杨营线 公用-城网 465 188.2 40.47% 276.8 6392.23 6392.23 
349 华郭线 公用-城网 553 183.0 33.09% 370.0 8544.53 8544.53 
350 华潘线 公用-城网 553 246.9 44.65% 306.1 7068.87 1600 5468.87 
351 华兰Ⅰ线 公用-城网 465 175.1 37.66% 289.9 6694.76 6694.76 
352 华兰Ⅱ线 公用-城网 465 276.7 59.50% 188.3 4348.82 4348.82 
353 银田Ⅰ线 公用-城网 600 63.5 10.58% 536.5 12389.57 12389.57 
354 华江线 公用-城网 600 279.6 46.60% 320.4 7399.10 7399.10 
355 银田Ⅱ线 公用-城网 600 297.4 49.57% 302.6 6988.04 6988.04 
356 华科Ⅰ线 公用-城网 600 11.4 1.90% 588.6 13592.74 4000 9592.74 
357 华科Ⅱ线 公用-城网 600 107.6 17.93% 492.4 11371.16 11371.16 
358 华昆Ⅰ线 公用-城网 600 57.7 9.62% 542.3 12523.51 12523.51 
359 华昆Ⅱ线 公用-城网 600 244.5 40.75% 355.5 8209.68 8209.68 
360 高西Ⅰ线 公用-城网 600 7.7 1.28% 592.3 13678.18 13678.18 新启动送电线路，暂未带负荷
361 高西Ⅱ线 公用-城网 600 9.0 1.50% 591.0 13648.16 13648.16 新启动送电线路，暂未带负荷
362 高金线 公用-城网 600 8.6 1.43% 591.4 13657.40 10730 2927.40 新启动送电线路，暂未带负荷
363 国庄线 公用-农网

10kV 佃户屯站

553 148.0 26.76% 405.0 9352.80 9352.80 新启动送电线路，暂未带负荷
364 刘堂线 公用-农网 553 71.4 12.91% 481.6 11121.75 11121.75 
365 李孟油线 公用-农网 553 244.4 44.20% 308.6 7126.60 7126.60 
366 孔庄线 公用-农网 553 142.9 25.84% 410.1 9470.58 9470.58 
367 韩庄线 公用-农网 553 183.9 33.25% 369.1 8524.30 8524.30 
368 田水井Ⅰ线 公用-农网

10kV 南湖站

553 152.3 27.54% 400.7 9253.50 9253.50 

369 田水井Ⅱ线 公用-农网 553 365.6 66.11% 187.4 4327.69 4327.69 
措施：必要时将部分负荷调广南Ⅱ

线供电
370 湘江Ⅱ线 公用-农网 553 86.2 15.59% 466.8 10779.97 755 10024.97 
371 湘江Ⅲ线 公用-农网 553 369.5 66.82% 183.5 4237.63 4237.63 
372 湘江Ⅳ线 公用-农网 553 41.4 7.49% 511.6 11814.55 11814.55 新启动送电线路，暂未带负荷
373 钱塘Ⅰ线 公用-农网 600 75.0 12.50% 525.0 12124.00 12124.00 
374 钱塘Ⅱ线 公用-农网 600 175.6 29.26% 424.4 9801.73 9801.73 
375 闽江Ⅰ线 公用-农网 600 13.2 2.20% 586.8 13551.17 13551.17 
376 闽江Ⅱ线 公用-农网 600 12.6 2.10% 587.4 13565.02 13565.02 
377 南巢线 公用-农网 600 167.9 27.98% 432.1 9978.63 9978.63 
378 长沙线 公用-农网 600 10.0 1.67% 590.0 13625.07 13625.07 新启动送电线路，暂未带负荷
379 北辰Ⅰ线 公用-城网

10kV 学院站

600 121.5 20.26% 478.5 11049.23 11049.23 
380 北辰Ⅱ线 公用-城网 600 281.6 46.93% 318.4 7352.92 7352.92 
381 长西Ⅲ线 公用-城网 600 307.4 51.23% 292.6 6757.11 6757.11 
382 长西Ⅳ线 公用-城网 600 169.5 28.25% 430.5 9941.68 9941.68 
383 学东Ⅰ线 公用-城网 600 280.0 46.67% 320.0 7388.81 7388.81 
384 学西线 公用-城网 600 288.5 48.08% 311.5 7193.57 7193.57 
385 学丹Ⅰ线 公用-城网 600 111.3 18.55% 488.7 11285.71 11285.71 
386 学丹Ⅱ线 公用-城网 600 99.5 16.58% 500.5 11558.21 11558.21 
387 中南Ⅰ线 公用-城网 600 418.5 69.75% 181.5 4191.44 4191.44 
388 中南Ⅱ线 公用-城网 600 29.2 4.87% 570.8 13181.67 13181.67 
389 学府Ⅰ线 公用-城网 600 99.4 16.57% 500.6 11560.52 11560.52 
390 学府Ⅱ线 公用-城网 600 95.5 15.92% 504.5 11650.59 11650.59 
391 学馆线 公用-城网 600 34.0 5.67% 566.0 13070.83 13070.83 
392 长悦Ⅰ线 公用-城网 600 10.5 1.75% 589.5 13613.52 13613.52 
393 长悦Ⅱ线 公用-城网 600 9.8 1.63% 590.2 13629.69 13629.69 
394 香晖线 公用-城网 600 8.5 1.42% 591.5 13659.71 13659.71 
395 昆河Ⅰ线 公用-城网

10kV 昆明站

600 180.4 30.07% 419.6 9689.96 9689.96 
396 昆河Ⅱ线 公用-城网 600 0.0 0.00% 600.0 13856.00 13856.00 
397 昆华Ⅰ线 公用-城网 600 223.8 37.30% 376.2 8687.71 8687.71 
398 昆兰线 公用-城网 465 0.0 0.00% 465.0 10738.40 10738.40 
399 吕庄线 公用-农网

10kV 尚庄站

553 149.7 27.07% 403.3 9313.30 9313.30 
400 郑店线 公用-农网 553 142.8 25.82% 410.2 9472.89 9472.89 
401 任桥Ⅰ线 公用-农网 553 187.9 33.98% 365.1 8431.38 8431.38 
402 任桥Ⅱ线 公用-农网 553 442.8 80.07% 110.2 2544.89 2544.89 
403 蓝屯Ⅰ线 公用-农网

10kV 蓝田站

482 68.5 14.21% 413.5 9549.09 9549.09 
404 蓝城线 公用-农网 482 129.7 26.91% 352.3 8135.78 8135.78 
405 蓝堤线 公用-农网 482 0.9 0.19% 481.1 11110.20 11110.20 
406 蓝桥线 公用-农网 482 82.8 17.18% 399.2 9218.86 9218.86 
407 蓝凤线 公用-农网 482 0.0 0.00% 482.0 11130.99 11130.99 新启动送电线路，暂未带负荷
408 蓝杨线 公用-农网 482 0.0 0.00% 482.0 11130.99 11130.99 新启动送电线路，暂未带负荷
409 蓝陵线 公用-农网 482 0.0 0.00% 482.0 11130.99 11130.99 新启动送电线路，暂未带负荷
410 刘平坊Ⅰ线 公用-农网

10kV 石尧站
646 278.5 43.11% 367.5 8486.80 8486.80 新启动送电线路，暂未带负荷

411 刘平坊Ⅱ线 公用-农网 646 4.1 0.63% 641.9 14823.61 14823.61 新启动送电线路，暂未带负荷
412 育江Ⅰ线 公用-城网

10kV 育才站

646 434.7 67.29% 211.3 4879.85 4879.85 
413 育江Ⅱ线 公用-城网 646 123.2 19.07% 522.8 12073.19 12073.19 
414 育江Ⅲ线 公用-城网 646 195.2 30.22% 450.8 10410.47 10410.47 
415 育江Ⅳ线 公用-城网 646 152.1 23.55% 493.9 11404.87 11404.87 
416 育丹Ⅰ线 公用-城网 646 27.7 4.29% 618.3 14278.61 14278.61 
417 育丹Ⅱ线 公用-城网 646 61.2 9.47% 584.8 13504.98 13504.98 
418 育原线 公用-城网 646 58.6 9.07% 587.4 13565.25 2000 11565.25 
419 泰民Ⅰ线 公用-城网

10kV 赵楼站

600 254.0 42.33% 346.0 7990.29 7990.29 新启动送电线路，暂未带负荷
420 泰民Ⅱ线 公用-城网 600 2.1 0.35% 597.9 13807.50 13807.50 新启动送电线路，暂未带负荷
421 泰丹Ⅰ线 公用-城网 600 0.0 0.00% 600.0 13856.00 13856.00 新启动送电线路，暂未带负荷
422 泰丹Ⅱ线 公用-城网 600 0.0 0.00% 600.0 13856.00 13856.00 新启动送电线路，暂未带负荷
423 华李线 公用-农网

10kV 华西站

553 0.0 0.00% 553.0 12770.61 12770.61 新启动送电线路，暂未带负荷
424 华罗线 公用-农网 553 0.0 0.00% 553.0 12770.61 12770.61 新启动送电线路，暂未带负荷
425 华万Ⅰ线 公用-农网 553 0.0 0.00% 553.0 12770.61 12770.61 新启动送电线路，暂未带负荷
426 华万Ⅱ线 公用-农网 553 0.0 0.00% 553.0 12770.61 12770.61 新启动送电线路，暂未带负荷


